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Anweisungen zum Schutz von Wasserleitungen

Mit jeder Art von Grabungsarbeiten auf 6ffentlichem und/oder privatem Grund ist die
Verpflichtung verbunden, diese ,Anweisungen zum Schutz von Wasserleitungen” einzuhalten.

Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn die Lage vorhandener Wasserleitungen
anhand der Plane der Stadtwerke Feldkirch festgestellt wurde.

Plane von Wasserleitungen sowie Hausanschliissen sind mindestens zwei Werktage vor
Baubeginn bei den Stadtwerken Feldkirch anzufragen.

Die im Erdreich verlegten Wasserleitungen dienen der sicheren Wasserversorgung von
Haushalten sowie Gewerbe- und Industriebetrieben.

Eine Beschadigung dieser Leitungen kann den Ausfall der Wasserversorgung fir einen Teil der
genannten Abnehmer zur Folge haben und oft erhebliche wirtschaftliche Schaden verursachen.

Arbeiten im Erdreich
Bei Arbeiten jeder Art im Erdreich — insbesondere bei:
o Aufgrabungen
e Bohrungen
e Baggerarbeiten
o Setzen von Masten und Stangen
e Eintreiben von Pfahlen und Spundwanden
o Arbeiten mit Erdbohrern und Dornen
o Stemmarbeiten an Gebduden in der Nahe von Hausanschlusseinfihrungen

besteht stets die Gefahr, Wasserleitungen zu beschadigen.
Es liegt daher im Interesse aller Beteiligten, bei Arbeiten in der Néhe von Wasserleitungen
duBBerste Vorsicht walten zu lassen und die nachstehenden Anweisungen zu beachten.

Schutzabstdnde und Grabungsarbeiten

« Die Verlegungstiefe von Wasserleitungen betragt in der Regel 130-150 cm.
Abweichungen sind méglich.

o Innerhalb eines beiderseitigen Abstandes von 1,00 m dirfen Wasserleitungen
ausschlieBlich handisch freigelegt werden.

o Pfahle, Bohrer, Dorne und sonstige Gegenstande, die Wasserleitungen beschadigen
kénnen, dirfen im Abstand von 1,00 m beiderseits der Wasserleitung nicht
eingetrieben werden.

o Das Freilegen von Wasserleitungen ist ausschlieBlich von Hand durchzufihren.

Ist in Ausnahmefdllen die genaue Lage von Wasserleitungen nicht bekannt, ist diese mit der
erforderlichen Vorsicht im Einvernehmen mit den Stadtwerken Feldkirch durch Probegrabungen



festzustellen

(jeweils 1,00 m links und rechts der vermuteten Leitungsachse ist ein Suchschlitz héndisch
herzustellen).

Das Aufhéngen freigelegter Wasserleitungen in offenen Baugruben ist nur nach vorheriger
Ricksprache mit den Stadtwerken Feldkirch zuléssig.

Vorgehen bei Freilegung oder Beschéddigung

Erfolgt eine unbeabsichtigte Freilegung von Wasserleitungen, ist unverziglich der Bereich Wasser
der Stadtwerke Feldkirch zu verstandigen.

Bis zum Eintreffen eines Beauftragten sind die Arbeiten sofort zu unterbrechen.

Im Falle einer Beschadigung ist die Schadensstelle umgehend zu rdumen und abzusichern.

Das Abdecken der Wasserleitung bzw. des Leitungsgrabens darf erst nach Anweisung eines
Beauftragten und nach erfolgter Vermessung durchgefihrt werden.

Haftung und Unterweisung

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass im Falle einer Beschadigung von Wasserleitungen
die entstehenden Kosten dem Verursacher in Rechnung gestellt werden.

Ebenso wird darauf hingewiesen, dass der Inhalt dieser ,Anweisungen zum Schutz von
Wasserleitungen” an alle Baustellenverantwortlichen, Poliere und ausfihrenden Personen
weiterzugeben ist und die erforderlichen Unterweisungen durchzufihren sind.

Fir weitere Fragen stehen lhnen die Stadtwerke Feldkirch - Bereich Wasser gerne zur
Verfigung.
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